
2021年上半年海口市重点污染源废水企业监测数据审核表

污染源名称 监测点名称 执行标准 发布日期 监测日期 项目名称
进口监测

结果
出口监测结

果
标准限

值
限值单

位
是否
超标

超标倍
数

是否
参与

备注

海南长安国
际制药有限

公司

洛铂原料药
车间废水排

放口

化学合成类
制药工业水
污染物排放
标准(GB 
21904-
2008)

2021-07-07 2021-01-20

六价铬 0.004< 0.5 mg/L 否 - 是 -

烷基汞 0.00003< / mg/L 否 - 是 -

总镉 0.00009< 0.1 mg/L 否 - 是 -

总汞 0.0001 0.05 mg/L 否 - 是 -

总镍 0.02< 1.0 mg/L 否 - 是 -

总铅 0.0007< 1.0 mg/L 否 - 是 -

总砷 0.0005 0-0.5 mg/L 否 - 是 -

生产废水总
排放口

pH值 7.65 6-9 无量纲 否 - 是 -

氨氮（NH3-N） 0.061 20 mg/L 否 - 是 -

苯胺类 0.0003< 2 mg/L 否 - 是 -

二氯甲烷 0.0005< 0.3 mg/L 否 - 是 -

化学需氧量 6 100 mg/L 否 - 是 -

挥发酚 0.0003< 0.5 mg/L 否 - 是 -

硫化物 0.005< 1 mg/L 否 - 是 -

色度 4 50 倍 否 - 是 -

五日生化需氧量 1.6 20 mg/L 否 - 是 -

硝基苯类 0.00017< 2 mg/L 否 - 是 -

悬浮物 33 50 mg/L 否 - 是 -

总氮（以N计） 1.09 30 mg/L 否 - 是 -

总磷（以P计） 0.08 1 mg/L 否 - 是 -

总氰化物 0.004< 0.5 mg/L 否 - 是 -

总铜 0.006< 0.5 mg/L 否 - 是 -

总锌 0.006 0.5 mg/L 否 - 是 -

总有机碳 2.3 30 mg/L 否 - 是 -



海南海灵化
学制药有限
公司药谷二

期

综合废水处
理设施出口

化学合成类
制药工业水
污染物排放
标准(GB 
21904-
2008)

2021-07-07 2021-03-31

pH值 7.34 6-9 无量纲 否 - 是 -

氨氮（NH3-N） 0.152 20 mg/L 否 - 是 -

苯胺类 0.0003< 2 mg/L 否 - 是 -

二氯甲烷 0.0005< 0.3 mg/L 否 - 是 -

化学需氧量 6 100 mg/L 否 - 是 -

挥发酚 0.0003< 0.5 mg/L 否 - 是 -

硫化物 0.005< 1 mg/L 否 - 是 -

色度 8 50 倍 否 - 是 -

五日生化需氧量 1.8 20 mg/L 否 - 是 -

硝基苯类 0.00017< 2 mg/L 否 - 是 -

悬浮物 26 50 mg/L 否 - 是 -

总氮（以N计） 1.47 30 mg/L 否 - 是 -

总磷（以P计） 0.06 1 mg/L 否 - 是 -

总氰化物 0.004< 0.5 mg/L 否 - 是 -

总铜 0.006< 0.5 mg/L 否 - 是 -

总锌 0.03 0.5 mg/L 否 - 是 -

总有机碳 3.5 30 mg/L 否 - 是 -



海南海神同
洲制药有限

公司

生产过程车
间排放口

化学合成类
制药工业水
污染物排放
标准(GB 
21904-
2008)

2021-07-07 2021/3/30

六价铬 0.004< 0.5 mg/L 否 - 是 -

烷基汞 0.00003< 不得检
出

mg/L 否 - 是 -

总镉 0.00009< 0.1 mg/L 否 - 是 -

总汞 0.00004< 0.05 mg/L 否 - 是 -

总镍 0.02< 1 mg/L 否 - 是 -

总铅 0.0064 1 mg/L 否 - 是 -

总砷 0.0018 0.5 mg/L 否 - 是 -

综合废水处
理设施排放

口

pH值 7.94 6-9 无量纲 否 - 是 -

氨氮（NH3-N） 4.9 20 mg/L 否 - 是 -

苯胺类 0.0003< 2 mg/L 否 - 是 -

二氯甲烷 0.00076 0.3 mg/L 否 - 是 -

化学需氧量 12 100 mg/L 否 - 是 -

挥发酚 0.0003< 0.5 mg/L 否 - 是 -

硫化物 0.005< 1 mg/L 否 - 是 -

色度 16 50 倍 否 - 是 -

五日生化需氧量 3.7 20 mg/L 否 - 是 -

硝基苯类 0.00017< 2 mg/L 否 - 是 -

悬浮物 18 50 mg/L 否 - 是 -

总氮（以N计） 9.56 30 mg/L 否 - 是 -

总磷（以P计） 0.14 1 mg/L 否 - 是 -

总氰化物 0.004< 0.5 mg/L 否 - 是 -

总铜 0.0006< 0.5 mg/L 否 - 是 -

总锌 0.00127 0.5 mg/L 否 - 是 -

总有机碳 6.4 30 mg/L 否 - 是 -



海南葫芦娃
药业集团股
份有限公司

废水总排放
口

化学合成类
制药工业水
污染物排放
标准(GB 
21904-
2008)

2021-07-07 2021/3/30

pH值 7.08 6-9 无量纲 否 - 是 -

氨氮（NH3-N） 0.169 20 mg/L 否 - 是 -

苯胺类 0.0003< 2 mg/L 否 - 是 -

二氯甲烷 0.005< 0.3 mg/L 否 - 是 -

化学需氧量 9 100 mg/L 否 - 是 -

挥发酚 0.0003< 0.5 mg/L 否 - 是 -

硫化物 0.005< 1 mg/L 否 - 是 -

色度 8 50 倍 否 - 是 -

五日生化需氧量 2.6 20 mg/L 否 - 是 -

硝基苯类 0.00017< 2 mg/L 否 - 是 -

悬浮物 19 50 mg/L 否 - 是 -

总氮（以N计） 2.56 30 mg/L 否 - 是 -

总磷（以P计） 0.08 1 mg/L 否 - 是 -

总氰化物 0.004< 0.5 mg/L 否 - 是 -

总铜 0.006< 0.5 mg/L 否 - 是 -

总锌 0.03 0.5 mg/L 否 - 是 -

总有机碳 4.2 30 mg/L 否 - 是 -

海南佳德信
食品有限公

司
污水排放口

污水综合排
放标准

(GB8978-
1996)

2021-07-07 2021-04-15

pH值 7.41 6-9 无量纲 否 - 是 -

氨氮（NH3-N） 1.02 15 mg/L 否 - 是 -

动植物油 0.06< 10 mg/L 否 - 是 -

化学需氧量 17 100 mg/L 否 - 是 -

磷酸盐（以P计） 0.06 0.5 mg/L 否 - 是 -

五日生化需氧量 5.3 20 mg/L 否 - 是 -

悬浮物 25 70 mg/L 否 - 是 -



海南灵康制
药有限公司

污水站排放
口

化学合成类
制药工业水
污染物排放
标准(GB 
21904-
2008)

2021-07-07 2021-01-20

pH值 7.76 6.0-9 无量纲 否 - 是 -
氨氮（NH3-N） 3.7 20 mg/L 否 - 是 -

苯胺类 0.0003< 2 mg/L 否 - 是 -
二氯甲烷 0.0005< 0.3 mg/L 否 - 是 -

化学需氧量 37 100 mg/L 否 - 是 -
挥发酚 0.0003< 0.5 mg/L 否 - 是 -
硫化物 0.007 1 mg/L 否 - 是 -
色度 4 50 倍 否 - 是 -

五日生化需氧量 10 25 mg/L 否 - 是 -
硝基苯类 0.00017< 2 mg/L 否 - 是 -
悬浮物 29 50 mg/L 否 - 是 -

总氮（以N计） 12.4 30 mg/L 否 - 是 -
总磷（以P计） 0.41 1 mg/L 否 - 是 -

总氰化物 0.004< 0.5 mg/L 否 - 是 -
总铜 0.006< 0.5 mg/L 否 - 是 -
总锌 0.004< 0.5 mg/L 否 - 是 -

总有机碳 13.3 30 mg/L 否 - 是 -

海南罗牛山
食品集团有

限公司

综合废水处
理站出口

肉类加工工
业水污染物
排放标准

(GB13457-
92)

2021-07-07 2021-04-15

pH值 7.61 6.8 6-8.5 无量纲 否 - 是 -
氨氮（NH3-N） 14.9 1.25 30 mg/L 否 - 是 -

动植物油 9.07 0.06< 60 mg/L 否 - 是 -
化学需氧量 815 13 300 mg/L 否 - 是 -

五日生化需氧量 260 4.1 150 mg/L 否 - 是 -
悬浮物 368 70 220 mg/L 否 - 是 -

总氮（以N计） 29 3.2 40 mg/L 否 - 是 -
总磷（以P计） 4。23 1.34 4 mg/L 否 - 是 -

海南罗牛山
新昌种猪有
限公司（罗
牛山十万头
现代化猪

场）

废水排放口
农田灌溉水
质标准(GB 
5084-2005)

2021-07-07 2021-04-12

pH值 7.92 6.87 5.5-8.5 无量纲 否 - 是 -
氨氮（NH3-N） 95.8 17.6 / mg/L 否 - 是 -

粪大肠菌群 31000000 21000 40000 个/L 否 - 是 -
化学需氧量 3000 34 150 mg/L 否 - 是 -

五日生化需氧量 950 11 60 mg/L 否 - 是 -
悬浮物 228 50 80 mg/L 否 - 是 -

阴离子表面活性
剂（LAS）

5.77 0.05< 5 mg/L 否 - 是 -
总氮（以N计） 172 31.3 / mg/L 否 - 是 -
总磷（以P计） 10.6 0.72 / mg/L 否 - 是 -



海南双成药
业股份有限

公司

废水总排放
口

化学合成类
制药工业水
污染物排放
标准(GB 
21904-
2008) 2021-07-07 2021-03-02

pH值 7.87 7.06 6-9 无量纲 否 - 是 -
苯胺类 0.0003< 0.0003< 2 mg/L 否 - 是 -
二氯甲烷 0.0043 0.0005< 0.3 mg/L 否 - 是 -
挥发酚 0.0003< 0.0003< 0.5 mg/L 否 - 是 -
硫化物 0.005< 0.005< 1 mg/L 否 - 是 -
色度 32 8 50 倍 否 - 是 -

五日生化需氧量 4.4 3.5 20 mg/L 否 - 是 -
硝基苯类 0.00017< 0.00017< 2 mg/L 否 - 是 -
悬浮物 195 6 50 mg/L 否 - 是 -

总氮（以N计） 24.9 3.54 30 mg/L 否 - 是 -
总氰化物 0.004< 0.004< 0.5 mg/L 否 - 是 -

总铜 0.011 0.006< 0.5 mg/L 否 - 是 -
总锌 0.026 0.022 0.5 mg/L 否 - 是 -

生物工程类
制药工业水
污染物排放
标准(GB 
21907-

氨氮（NH3-N） 11.4 0.266 10 mg/L 否 - 是 -
化学需氧量 15 12 80 mg/L 否 - 是 -

总磷（以P计） 0.75 0.30 0.5 mg/L 否 - 是 -
总有机碳 6.2 5.8 20 mg/L 否 - 是 -

海南蔚蓝海
洋食品有限

公司

污水站处理
出口

污水综合排
放标准

(GB8978-
1996)

2021-07-07 2021-05-20

pH值 6.93 6.8 6-9 无量纲 否 - 是 -
动植物油 30.5 1.17 100 mg/L 否 - 是 -

化学需氧量 654 20 500 mg/L 否 - 是 -
五日生化需氧量 196 6.1 300 mg/L 否 - 是 -

悬浮物 321 50 400 mg/L 否 - 是 -

海南新大食
品有限公司

综合废水排
放口

污水排入城
镇下水道水
质标准

2021-07-07 2021-04-15

氨氮（NH3-N） 17.7 1.22 45 mg/L 否 - 是 -
总磷（以P计） 3.10 0.40 8 mg/L 否 - 是 -

污水综合排
放标准

(GB8978-
1996)

pH值 7.60 8.14 6-9 无量纲 否 - 是 -
动植物油 3.02 0.72 100 mg/L 否 - 是 -

化学需氧量 924 11 500 mg/L 否 - 是 -
五日生化需氧量 296 3.6 300 mg/L 否 - 是 -

悬浮物 433 36 400 mg/L 否 - 是 -

海南椰岛酒
业发展有限

公司

废水总排放
口

发酵酒精和
白酒工业水
污染物排放

标准
(GB27631-

2011)

2021-07-07 2021-03-04

pH值 6.91 7.86 6-9 无量纲 否 - 是 -
氨氮（NH3-N） 18.1 1.72 30 mg/L 否 - 是 -

化学需氧量 1750 21 400 mg/L 否 - 是 -
色度 8 4 80 度 否 - 是 -

五日生化需氧量 525 6.2 80 mg/L 否 - 是 -
悬浮物 367 72 140 mg/L 否 - 是 -

总氮（以N计） 39 9.26 50 mg/L 否 - 是 -
总磷（以P计） 2.88 0.44 3 mg/L 否 - 是 -



海南椰家力
服务有限公
司（第二工

业城）

污水处理站
出口

污水综合排
放标准

(GB8978-
1996)

2021-07-07 2021-05-06

pH值 6.93 7.34 6-9 无量纲 否 - 是 -

动植物油 100.8 1.22 100 mg/L 否 - 是 -

化学需氧量 927 9 500 mg/L 否 - 是 -

五日生化需氧量 278 2.7 300 mg/L 否 - 是 -

悬浮物 287 48 400 mg/L 否 - 是 -

海南椰家力
服务有限公
司（龙华分

厂）

污水处理站
出口

污水综合排
放标准

(GB8978-
1996)

2021-07-07 2021-01-13

pH值 7.26 7.03 6-9 无量纲 否 - 是 -

动植物油 6.63 0.06< 100 mg/L 否 - 是 -

化学需氧量 587 9 500 mg/L 否 - 是 -

五日生化需氧量 188 2.9 300 mg/L 否 - 是 -

悬浮物 710 64 400 mg/L 否 - 是 -

海南中和药
业股份有限

公司

废水总排放
口

化学合成类
制药工业水
污染物排放
标准(GB 
21904-
2008)

2021-07-07 2021-01-19

pH值 7.72 6-9 无量纲 否 - 是 -

氨氮（NH3-N） 1.20 20 mg/L 否 - 是 -

苯胺类 0.0003< 2 mg/L 否 - 是 -

二氯甲烷 0.0005< 0.3 mg/L 否 - 是 -

化学需氧量 5 100 mg/L 否 - 是 -

挥发酚 0.0003< 0.5 mg/L 否 - 是 -

硫化物 0.005< 1 mg/L 否 - 是 -
氰化物（总氰化

合物）
0.004< 0.5 mg/L 否 - 是 -

色度 4 50 倍 否 - 是 -

五日生化需氧量 1.3 20 mg/L 否 - 是 -

硝基苯类 0.00017< 2 mg/L 否 - 是 -

悬浮物 30 50 mg/L 否 - 是 -

总氮（以N计） 8.25 30 mg/L 否 - 是 -

总磷（以P计） 0.08 1 mg/L 否 - 是 -

总铜 0.006< 0.5 mg/L 否 - 是 -

总锌 0.005 0.5 mg/L 否 - 是 -

总有机碳 2.2 30 mg/L 否 - 是 -



一汽海马汽
车有限公司

第三工厂外
接市政污水
管道溢流口

污水综合排
放标准

(GB8978-
1996)

2021-07-07 2021-03-17

pH值 9.34 8.10 6-9 无量纲 否 - 是 -
动植物油 0.06< 0.06< 100 mg/L 否 - 是 -

镉 0.00009< 0.00009< 0.1 mg/L 否 - 是 -
汞 0.00096 0.00034 0.05 mg/L 否 - 是 -

化学需氧量 104 20 500 mg/L 否 - 是 -
六价铬 0.004< 0.004< 0.5 mg/L 否 - 是 -
铅 0.0007< 0.0007< 1.0 mg/L 否 - 是 -
砷 0.0083 0.0005 0.5 mg/L 否 - 是 -

石油类 0.06< 0.06< 20 mg/L 否 - 是 -
五日生化需氧量 32 6 300 mg/L 否 - 是 -
阴离子表面活性

剂（LAS）
2.06 0.05< 20 mg/L 否 - 是 -

总镍 0.10 0.02< 1.0 mg/L 否 - 是 -


